
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ
чЕловЕкА

Федералыtое бюджетное учре)rцение здравоохранения кщеllтр гигиеtlы и эпцдемиологии в Республике Саха
(Якутия)>

(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якуr.ия)>)

ИспытателЬный лабораторныЙ центР ФедеральнОго бюджетНого учреждения здравоОхранениЯ ''Щен.гр
гигиеtIы и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)''

Юридический адрес: 67'7005, Саха /Якутияl Респ, Якутск г, Петра Алексеева ул, дом 60/2, тел.: (4112) 22-6з-,lо,22-57-
91

e-mai1: fbuz@fbuz1 4.ru
огрн l051402060687 инн |435151919

Адреса мест осуществления деятельности 61'7021, РоССИЯ, Республика Саха /Якутия/, г. Якутск, ул, ойунского, д. 9,
ТеЛ.: (4 1 12)22-6З-10, e-mail: fbuz@fbuzl4.ru; 677005, РОССИЯ, Республика Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра

АЛеКСеева, Д. 60/2, Te-lr.: (4 1|2)22-63-'10, e-mail: fbuz@fbuz|4,ru; 677001, РОССИЯ, Республика Саха /Якутияl, г, Якутск,
УЛ.БОГДаНаЧижика, д,ЗЗl2,тел.: (4 112)22-6З-70, e-mail: fЬuz@fuuz|4.ru;671027,РОССИЯ,РеспСаха lЯкутияl,г

Якутск, ул ОЙунского, дом 9, Литер А, тел.: (4112)22-6З-70, e-mail: fbuz@fbuzl4.ru

Уникальный номер записи об
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.5l0330

Тяптиргянова

04.04.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Ns 14-01/06016_25 от 04.04.2025

l. Заказчик: Индивидуальньтй предпринимателЬ БурнАшЕВ ФЕдоТ вАсильЕВич (инН 142,702002057 огрн
3 1 7 144700060599)
2. Юридический адрес:
Фактический адрес: Саха lЯкутияl Респ, г,о город Якутск, г Якутск, цtСергеляхское 11 км, д.44
3. Наименование образца испытаний, описание: Вода бутилированная "Посейдон"
срок годности: б мес.; упаковка: ПЭТ упаковка; условиr{ хранениrI: 0оС до +18'С;

, дата изготовлениl{: 10.0З.2025:

НЩ на продукцию: -

4. Изr,отовитель: ИП БУРНАШЕВ ФЕДОТ ВАСИЛЬЕВИЧ
IОридический адрес:
Фактический адрес: - -
Страна: Российская Федерация
5. Место отбора: производственный цех, вода, Саха lЯкутияl Респ, г.о. город Якутск, г Якутск, мкр. 20З, д. 13,
IIроизводственrшй цех
6. Информаuия об отборе:

flaтa и время отбора: l0.0З,2025 12;00 - 12;00

Ф.и.о,, должtlость: Белых Наталья Ильиничпа Помощник врача по общей гигиене Федера,rьное бIоджетное
учреждение здравоохраНения <I]errTP гигиенЫ и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)>
Условия доставки: CooTBeTcTBlroT Н.Щ

f{aTa и время лоставки в ИЛI{: 10.0З.2025 15:40

Информация о плане и методе отбор al ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
7. Цель основflние контроль, Договор Ns1 19 ИЛЦ-04-24 от 14 января 2024 r
8, ffополнительные сведения:
TYl0.07.11001-0122l |240'7-202З Акт отбора от 10 марта 2025 r.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, IIредоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9)

Про,гокол испытаниr"I ЛЪ l4-01i060l6-25 от 04,04.2025
I)езультаты относятся к образцам (пробам), лрошедшим испытания

Настоящий tlротокол не может быгь частично воспроизведен без письменного рil]решения ил (илlD



9. нд, устанавливаlощие требоваltия к объекT,у испытаIIий: тР ЕАэС 044l20ir,7 Технический регламент
ЕвразиЙского экономического соtоза "О безопасности упакованной питьевой волы, включая природвук)
минерzuIьн\aю воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года)
10. Код образца (пробы): 14-01/06016-5.7.1,8-25
11, НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ |8164-'72 Вода питьевая. Метод определения солержания
с)D(ого остатка;
ГОСТ l8l90-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора;
ГОСТ l8З01-72 Вода питьевая . Методы определения содержаниrI остаточного озона.;
ГОСТ З1851-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ;
ГОСТ З1858-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной
хроматографией,
ГОСТ 3l86З-2012 Вода пит,ьевая, Метод определения солержания I{ианидов;
ГОСТ 3l86'7-20|2 Вода питьевая. Определе]]ие содержания аЕиоIlов методом хроматографии и капиллярного
электрофореза;
ГОСТ 3 1 868-20 l2 Вода. Методы определения цветIlости;
ГОСТ З l 869-20i2 Вода. Методы определеIlия содержания катионов (аммоttия, бария, каJIия, кальция, лития,
магния, натрия, стронция) с использоваt{ием капиллярного электрофореза;
ГоСТ з1870-2012 Вода питьевая. определение содержания элементов методами атомrtой спектрометрии.;
ГОСТ 31949-2012 Вода питьевая. Метод оllределелiия содержания бора;
ГоСТ 3 l950-2012 Вода. Методы определения содержаI{ия общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной
спектрометрией;
ГОСТ З1954-20|2 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 3 195'7 -20|2 Вода. Методы определения щелочности и массовой концеtlтрации карбонатов и
гидрокарбонатов;
ГОСТ ЗЗ045-2014 Вода. Методы определеttия азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011'-'72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концеIiтрации общего железа;
ГОСТ Р 55221-2012 Вода. Методы опредеJIения содержания формальдегида;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:199З) Вола питьевая. Метод оllределения пермаriганатной окисляемости;
ГОСТ Р 5'71164-201'6 Вода питьевая. Методы определе}Iия запаха, вкуса и мут}lости.;
МВИ НПП ",Щоза", SARC 1З. 1.00l -05/97 Методика выполнения измерений суммарной аrrьфа- и бета-активности
ВоДных проб (пресные природные воды хозяЙственно-питьевого назначениrI) после конllентрирования а,rьфа_бета

радиометром УМФ-2000 от 1 i.05.2005;
МУ З 1-08/04, (ФР.l.З 1.2004.01165), (ПFIД Ф 14.1 :2:4.224-06) МВИ массовой концентрации общего йода, иодид_ и
ИОДаТ-ионов в ВоДах минераJIьных, питьевых, природных и сточных методом инверсио[I}Iой вольтамперометрии
на анализаторах типа ТА;
МУ К 4.2.2029 -0 5 СанитарIrо-вирусологl,гтеский контроль водных объектов ;

МУК 4.2.2З 14-08 Методы санитарIIо-паразитологического анЕLlиза воды;
ПНД Ф \4.|:2:4.128-98 (Издание 20 12 г) Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах
пРиРОДных, ПиТЬеВых, сТочных вод флуориметрическим методом на анtUIизаторе жидкости "Флюорат-02";
ПНД Ф l4,|:2:4.|82-02 (Издание 20 10 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой
конценТрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуорrтп,rетрическим
методом на анаJIизаторе жидкости \"Флюорат-02\";
ПFIД Ф |4.|:2:4.186-02 (издание 2010 года) Количествеttный химлпеский анализ вод. Методика измерений
массовоЙ концентраIIии бенз(а)пирена в гlробах природных, питьевых (в том числе расфасоваIIных в емкости) и
СТОчных ВоД МетоДоМ высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуорометриllеским летектированием с
использованием жидкостного хроматографа "ЛIОМАХРОМ";
ПНД Ф 14.1:2:4.205-04 Методика выполнения измерений массовой концентрации фосфорорганических и симм-
триазиновых пестицидорв в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии.;
ПНД Ф |4.1:2:4.'71-96 (издание 20l8 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых
концеIIтраций летуtих гzцогенорганических соединений в пробах питьевых, природных и сточных вод методом
газовой

лъ
пlп наимеllование, тиtt Заводской номер

1 Альфа-бета радиометры для измерений
м,lJIых активностей, УМФ-2 000

849

2 Анализаторы вольтамперометрические,
TA-Lab

0l00861

J Анализаторы жидкости люминесцецтно-
фотометрические, Флюорат-02-5 М

10017

4 Анализаторы иммуноферментных
реакций, АИФР-0 l УНИПЛАН

з995

5 Баня лабораторная, ЛБ-57 1 64 63l01'2

12 мо

Протокол испытаний Л! l4-01/06016-25 от 04.04.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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Ng

п/п
Наим9нование, тип Заводской номер

6 Барометр-анероид контрольный, М-67 69,7
,| Весы лабораторные электронные,

CAUY120
Dз04000005

8 Весы неавтоматического действия, HR-
250А

бА76027,19

9 ,Щозаторы автоматиtIеские и механиЕIеские

одноканальные, Biohit
145071з1

10 ,Щозаторы автоматические и механиrlеские
одноканальные, Biohit

1 65зб664

ll ,Щозаторы автоматические и механические
одtlоканальные, Biohit

165з66,7,7

12 .Щозаторы автоматические и механшIеские
одноканальные, Biohit

l65517l5

1з ,Щозаторы автоматические и механические
одцоканальные, BIOHIT

1 0 1 9690з

l4 Иономеры лабораторrrые. И-160 МИ 6225
l5 Комп,rекс аппаратно-программный для

медицинских исследований на базе
хроматографа "Хроматэк,Кристалл 5 000 ",
Хроматэк-Кристалл 5000

24521|8

16 объект-микрометры. Альтами оМ-У 24,7

|7 Приборы дJIя гIроведения полимеразной
цепной реакции в режиме реального
времени, Rotor Gene Q б plex

R0717160

l8 Системы капиллярного электрофореза,
Капель-105М

2|8,|

19 Системы капиллярного электрофореза,
Капель-1 05М

2l88

20 Спектрофотометры. Unico l20 1 WP l1\2 |201 024
2l Термостат программируемый для

проведеI{иJI ПЩР-аrIzurиза, ТП4-ПI_{Р-0 1 -

"'Герцик"

АзUз09

22 Хроматограф жидкостный, Prominence L20495701]'28
2з Шприц, Hamilton 1 l 1082l
24 Электроды стекJlянные комбинированные,

эск-l0зOз
Б1844l

13. Условия проведения испытаrtий: Соответств}тот I{ормативным требованиям

14. Результаты испытаIIий

Место осуществления деятельности; 677001, РОССИJI, Республика Саха /Якутияl, г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д.
зз12

Радиологическая лаборатория
Образец поступил 10,03.2025 16:10

датаначалаиспытаний 10.03.2025 l6:5З,датаокоцtIанияиспытаний 18.0З.2025 l1:55

Ng
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
Величина дOпустимого

уровня
испытаний *

погрешность, Р:0,95

НЩ на методы
исследований

1 Суммарна-я альфа-активность Бк/кг 0,040*0,008 Не более 0,2
МВИ НПП "Щоза", SARC

13. 1 .00l _05/97

2 Суммарнач бета-активность Бк/кI, Менее 0,1 Не более l МВИ НПП ".Щоза", SARC
l 3. l .00 1 -05/97

Место осУЩествЛения деятельности,. 677005, РОССИlI, Республика Саха /Якутияl, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, л
6012

Паразитологическая лаборатория
Образец постуtIил 10.0З.2025 1 5 :50

дата нач€ша испытаний 10

лъ
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Величина допустимого
Yровня

НЩ на методы
исследований

1 lОоцисты криптоспоридий в 50 дмЗ экз. Не обнаружено Отсутствие МУк 4.2.23 14-08 п,5. 1.3.2
2 Щисты лямблий в 50 дм3 экз. Не обпаружено Отсутствие МУк 4.2.2з 14-08 п.5. 1.3. 1

Про,гокол испытаний Л9 14-0l/060l6-25 от 04.0z1.2025
Результаты относятся к образuам (пробам), прошедшим испытанtIя

Настоящий протокол tle Mo)I(eT быть частично воспроизведен без письменного разрешеItия ИЛ (ИЛЦ)
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3 Яйца гельминтов в 50 дмЗ экз Не обнаружено Отсутствие 14-08 п.5.1.3.1
Место осуществления деятельностиi 6'7'7027, россия, Респ Саха lЯкутияl, г Якутск, ул Ойунского, дом 9, Литер Д

Лаборатория по санитарно-гигиеническим исследованиJ{м
Образец поступил l0.0З.2025 15:50

дата начала испытаний 10.0з.2025 l5:56. да,та окоtпания исгытаний 03.04.2025 16:58
лъ
пlп Определяемые показатели Единицы

измерения
резчльтаты
испытаний

Величина допустимого
уровltя

НЩ на методы
и нии

l Запах при 20 ОС балл 0 Не более 0 гост р 571б4-2016 5.8.1.3
2 Запах rlри 60 ОС балл 0 Не более 1 гост р 57164-2016 5.8.1.4
з Вкус и привкус балл 0 Не более 0 гост р 57164-20lб

лъ
пlп Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний *

погрешность, Р=0,95

Величина допустимоrо
уровня

НЩ на методы
исследований

4 |Алюминий (Al) *./д*3 Менее 0,0l Не более 0,2 гост 31870_2012 4

5 Аммиак/аммоний-ион (NH3 Д{Н4+) nn./д*3 Менее 0,1 Не более 0,1 ГоСТ 33045-2014 метод А
6 Атразин nnп./дrЗ Менее 0,05 Не более 0.2 ПНД Ф 14.1:2:4.205-04

7 |Барий (Ва) мг/дr3 Менее 0,0l Не более 0,7 гост з 1870-2012 4

8 Бенз(а)пирен мкг/д*3 Менее 0,0005 Не более 0,005
ПНД Ф 14,|:2:4,|86-02

ие 10

9 |u"o,", мг/дr3

Менее 0,05 результат
представлеII как

среднее
арифметическое
значение двух
параллельных
определений

Не более 1 гост з 1949_2012

l0 ,Щихлорбромметан мкг/дr3 Менее 0,2 Но более l0 ПНД Ф 14.|:2:4.71-96
2018 г

11 |Бромоформ мкг/дмЗ Менее 0,5 Не более 20
ПНД Ф |4.|:2:4.7|-96

(издание 2018 г.)
l2 Гексахлорбензол мкг/дr3 Менее 0,1 I-Ie более 0.2 гост з 1858_2012

lJ Гидрокарбонаты мг/дм3 Менее 6,1 Не нормируется гост з 1957-2012 5.5.5

\4 Щ!Т (сумма изомеров) мкг/дм3 Менее 0,1 Не более 0,5 гост з 1858-2012

l5 ,Щибромхлорметан мкг/дr3 Менее 0,2 Не более 10
ПНД Ф \4,1:2:4.71-96

2018 г

16 |Массовая концентрация общего
lжелеза no./д*3 Менее 0,1 Не более 0,3 гост 401 1_72 2

|7 }Кесткость мг-эк"/дм3 Менее 0,1 Не более 7 гост з l954-2012

18 йодид-ион мг/дr3 Менее 0,0007 IIе более 0,125
му 31-08/04,

(Фр. 1.3 1.2004.01 165), (пнд
Ф |4,|:2:4,224-06)

19 Кадмий
"./дм3

Менее 0,000l Не более 0,001 гост31870_20124
20 Калыlий мг/д*3 Менее 0,5 Не нормируется гост 31869-2012
2\ Кобальт

"./дr3
Менее 0,00l Не более 0,1 гост 31870-2012 4

22 гамма_I-ХliГ мкг/дм3 Менее 0,1 Не более 0.5 гост 31858-2012
2з IIитий (Li) мг/дмЗ Менее 0,015 Не более 0,03 гост 31869-2012
24 Магний (Mg) nnг/дr3 Менее 0,25 Не нормируется гост з 1869_2012

25 Марганец мг/дм3 0,003+0,00 1 Не более 0,05 гост з 1870-2012 4

26 Мель (Cu) мг/д*3 Менее 0,001 Не более 1 гост 31870-2012 4

2,7 Сухой остаток ,з
мг/дN,I 13,2+1,з Не более l000

28 Молибден мг/дмЗ Менее 0,001 Не более 0,07 гост 31870_20l2 4

29 Мlтность (по формазину) ЕмФ Менее 1 при длине
волны 530 нм Не более 1 гост р 57|64-20|6

30 Мьiшьяк (As) ,3мгiдм Менее 0,005 Не более 0,01 гостз1870-20l24
Jl Натрий (Na) ,змг/дм 2,23*0,31 Не более 200 гост з 1869-20l2

32 Нефтепродукты мг/дм3 Менее 0,005 FIс более 0,05
П}IД Ф 14.1:2:4.128-98, (М

01_05-2012)
(Фр. 1 .3 1 .20 l 2. 13 l 69)
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(Излание 20l2 года), ПНЩ
Ф 14.1 :2:4.128-98 (Издалrие

2012 г)
JJ Никель

"./дr3
Менее 0,001 Не более 0,02 гост 31870-2012 4

34 Нитраты (NO3-) МГiдцЗ Merree 0,5 Не более 20 гост з 1867-2012 5

35 Нитриты (NO2-) мг/дм3 Менее 0,5 FIe более 0,5 гост 31867-2012 5

зб озон ,./дм3 Менее 0,05
Не доtlускается (менее

0, 1)
гост 18з01-72

зl I-Iерманганатная о кисляемость мгО2/дм3 0,320*0,064 Не более 3 (мгО2/л) гост р 55684-2013 (исо
8467:1993) Способ Б

38 Массовм концентрация АПАВ ,змг/дм Менее 0,025 Не более 0,05
ГоСТ 3 1857-2012 п. З

(метод 1)

39 Ртуть nn./дr3 Менее 0,0001 Не более 0,0005 гост 31950-2012

40 ]Свинец мг/дм3 Менее 0,001 Не более 0.0l гост з 1870-2012 4

4\ Свободный остаточный хлор noг/дr3 0 Не более 0,05 гост 18190-72

42 Селен ,./дr3 Менее 0,002 Не более 0,01 гост з 1870-2012 4

43 iСеребро мrйм3 Менес 0,0005 Но более 0,025 гост з l870-2012 4

44 ]Симазин мкг/дм3 Не более 0,2 ПНД Ф 14.1:2:4.205-04

45 Стронций (Sr 2+ ; мг/лм3 Менее 0,5 Не более 7 гост з |869-2012

46 Сульфаты (SO4 2- ) мг/дм3 Менее 0,5 Не болое 250 гост з 1867-2012

47 Сурьма мг/дr3 Менее 0,005 Не более 0,005 гост з 1870-2012 4

48 Фенолы летучие (суммарно) мкгДм3 Менее 0,5 Не более 0,5

ПНД Ф l4.1:2:4.182-02, (М
0 1 _07-201 0),

(Фр. i.3 1.2006.0237 1),

(Излание 2010 гола), ПНff
Ф 14.1 :2:4. l82-02 (Издание

2010 г.)

49 Формальдегид *п./дr3 Менее 25 ГоСТ Р 55227,20|2 а

50 Фосфатьi (РО4) ,]мг/лм Мепее 0.5 Не более 3,5 гост з 1867-2012 5

51 Фториды (F-) мг/дr3 Менее 0,3 [le более 1,5 гост з l867-2012 5

52 Хлориды (Cl- ) ,змг/дм 5,38*l,35 Не более 250 гост 31867-20l2
53 Хлор остаточный связанный мг/дr3 0 Не более 0.1 гост 18190_72

54 Хлороформ мг/д13 Менее 0,000l Не более 60 (мкг/дмЗ)
ПIIД Ф 14,1:2:4.71-96

(издание 20 1 8 г. )

55 Хром м./дм3 Менее 0,001 Не более 0,05 гост 31870-2012 4

56 Цветность градус Менее 1 lIe более 5 ГоСТ 318б8,2012 метод Б
57 Ifианиды мг/дм3 Менее 0,0l I{c более 0,035 гост 31863-2012

58 I]инк (Zn2+ )
/Jмг/дlv 0,0 1 00+0,0025 Не более 5 гостз1870_20l24

59 Тетрахлорметан мкг/дм3 Менее 0,1 I,Ie более 2
ПНД Ф 14.1:2:4.71-96

18 г
Место осуществлениJI деятельностиi 6'77027, россия, Республика Саха /Якутияl, г. Якутск, ул, ОЙунского, д. 9

Вирусологическая лабораторлuI
Образец поступил 10.0З.2025 l5:50

дата начilIа испытаний 10.03.2025 15:55 , дата окоЕtlаниr{ испытаний l 1 .03.2025 15:50мl
пп| Определяемые показатели Елиницы Результаты

испытанийизмереllия
Величина допустимоrо

уровIIя
Н{ на методы
исследований

l днтиген вируса гепатита А Не обнаружено Отсутствис мук 4.2,2029-05 9
2 РНК ротавирусов группы А не обнаружено Не обнаружено мук 4.2.2029-05 8
J РНК энтеровирусов Не обнаружено Отсутствие мук 4.2.2029-05 8

Ответственный за оформление протокола:
'Г.А. Петрова, Врач по общей гигиеIlе

Конец протокола ислытаний Ns 1 4-0 1/060 1 6-25 от 04.04.2025
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Менее 0,05

Не более 25


